i
N2

N T

o~
U0
Il W

R

&
N

a1\

K

N\
s,

b

L 1393

Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratoii

Zku3ebni laboratof &. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢&. 54548/2023

Zikaznik : Obec Bolatice
Hlucinska 95/3
747 23 Bolatice

Cislo zakazky : 31205

Prijem vzorku : 25.9.2023 13:59
Vysetreni vzorku :  25.9.2023 - 6.10.2023
Cislo jednaci : ZU/04418/2008

Cislo spisu : S-ZU/04418/2008

Spisovy znak : 2.04

Cislo objednavky :  395/2008

Informace o vzorku
Vzorek dislo: 102250
Datum odbéru: 25.9.2023 Cas odbéru: 13:30
Nazev vzorku: voda surova
Misto odbéru: Bolatice, novy vrt HVB 2
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Senkové Karin

Metoda vzork.:

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpisob odbéru: bodovy vzorek

Uéel odbéru: dle pozadavku zakaznika
Mnozstvi vzorku: cca 10L

Pritomné osoby: pan Rataj-OU

Mistni méreni
(méfeno na misté odb&ru)

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP| PouZitid metoda Nejistota
teplota vzorku 10,2 °C A _|SOP OV 042 1°C
Vysledky zkousSeni - chemické vySetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzita metoda Nejistota
hlinik 0,0017 mg/1 A |SOP OV 201 ; 20%
arzen 0,19 png/l A [SOP OV 201 1 20%
bor 0,006 mg/l A |SOP OV 201 1 20%
baryum 19,4 ug/l A | SOP OV 201 1 20%
berylium <0,060 ng/l A |SOP OV 201 1 -
vapnik 44,0 mg/l A | SOP OV 201 ! 20%
kadmium <0,06 ng/l A [SOP OV 201 1 -
kobalt <0,6 ug/l A [SOP OV 201 ! -
chrom celkovy <0,6 ng/l A | SOP OV 201 ! -
meéd’ 0,6 ng/l A |SOP OV 201 ! 20%
zelezo <0,015 mg/l A [SOP OV 201 : -
rtut’ <0,1 ng/l A | SOP OV 200.03 I -
hoi¢ik 7,50 mg/1 A [SOP OV 201 ! 20%
mangan 0,0013 mg/l A | SOP OV 201 ! 20%
nikl 5,2 ng/l A [SOP OV 201 1 20%
olovo 0,39 ng/l A |SOP OV 201 ! 20%
selen <0,6 ng/l A | SOP OV 201 1 -
vapnik a hot¢ik 1,41 mmol/l A | SOP OV 201 ! 20%
vanad <0,6 ne/l A | SOP OV 201 ! -
zinek 0,0179 mg/l A [SOP OV 201 1 20%
uhlovodiky C10-C40 <0,050 mg/l A |SOP OV 338 3 -
benzo(b)fluoranten <0,005 ug/l A _[SOP OV 331 3 -
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Vysledky zkouSeni - chemické vySetireni

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZita metoda Nejistota
benzo(ghi)perylen <0,005 ng/l A | SOP OV 331 3 5
benzo(k)fluoranten <0,005 ug/l A |SOP OV 331 3 -
indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 ug/l A |SOP OV 331 3 -
suma PAU <0,020 ng/l A |SOP OV 331 3 .
absorbance pfi 254 nm <0,015 - A | SOP OV 001 1 &
amonné ionty <0,050 mg/l A | SOP OV 064 ! -
AOX <0,010 mg/l A | SOP OV 305.01 ! -
BSKS$5 <3,0 mg/l N |SOP OV 005 ! .
dusi¢nany 37 mg/1 A | SOP OV 064.03 ! 10%
dusik celkovy 9,35 mg/l A | SOP OV 006.07 1 15%
dusitany <0,040 mg/l A | SOP OV 064.04 ! -
fluoridy 0,059 mg/l A | SOP OV 003 ! 15%
fosfor celkovy <0,050 mg/l A | SOP OV 007.01 ! =
fosforeCnany 0,37 mg/1 A | SOP OV 064.10 1 10%
huminové latky <0,70 mg/l A |SOPOV 014 ! 5
chloridy 24 mg/l A | SOP OV 064.05 ! 10%
CHSK-Cr <10 mg/l A |SOP OV 015.01 ! -
CHSK-Mn <0,50 mg/l A |SOP OV 016 L -
KNK 4,5 0,67 mmol/l A |SOP OV 024 1 10%
konduktivita (25°C) 35.5 mS/m A |SOPOVO0l1 1 10%
kyanidy celkové <0,010 mg/l A |SOP OV 084 ! -
NL (105°C) <4,0 mg/l A | SOP OV 025.01 ! -
pach prijatelny - A [ SOP OV 062 ! -
pH 6,5 - A |SOP OV 033 ! 02
rozpustény kyslik 94.4 % N |SOP OV 036.01 ! 10%
sirany 60 mg/l A | SOP OV 064.06 1 10%
tenzidy aniontové <0,10 mg/l A | SOP OV 085 ! -
TOC <1,0 mg/l A | SOP OV 307 ! -
zéakal <0,40 ZF(n) A | SOP OV 044.01 ! -
ZNK 8.3 0,50 mmol/l A | SOP OV 045 1 10%
Vysledky zkousSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouzZita metoda Nejistota
abioseston 1 % A |SOP OV 916 30%
Escherichia coli 0 KTJ/100ml A | SOP OV 900 =
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml A | SOP OV 906 -
podet organismt 0 jedinci/ml A |[SOP OV 916 -
termotolerantni koliformni bakterie 0 KTJ/100ml A | SOP OV 903 -

Poznimka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.

Poznamky k analyze:
Pach: stupen 1

K filtraci vzorku pro stanoveni nerozpusténych latek (NL) byl pouzit fi

0,7-1,3 um.

Pro stanoveni BSK5 byl poget zkousenych fedéni 1 a 1 replikat daného fedéni.

P¥i stanoveni KNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.
Pii stanoveni ZNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.
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Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Jana Kupcakova

Poéet stran: 4
Dne: 10.10.2023 )

Mgr. Martina Chmelova
manazer kvality Centra hygienickych laboratofi

Centrum
hygienickych
laboratofi

konec protokolu
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Upresnéni SOP
SOP OV 001
SOP OV 003
SOP OV 005
SOP OV 006.07
SOP OV 007.01
SOP OV 011
SOP OV 014
SOP OV 015.01
SOP OV 016
SOP OV 024
SOP OV 025.01
SOP OV 033
SOP OV 036.01
SOP OV 042
SOP OV 044.01
SOP OV 045
SOP OV 062
SOP OV 064.03
SOP OV 064.04
SOP OV 064.05
SOP OV 064.06
SOP OV 064.10
SOP OV 064
SOP OV 084
SOP OV 085
SOP OV 200.03
SOP OV 201
SOP OV 201
SOP OV 305.01
SOP OV 307
SOP OV 331
SOP OV 338
SOP OV 900
SOP OV 903
SOP OV 906
SOP OV 916

(CSN 75 7360)

(CSN ENISO 15061, CSN EN I1SO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4)
(CSN ENISO 5815-1; CSN EN 1899-2)
(CSN EN 12260)

(navod firmy MERCK)

(CSN EN 27888)

(CSN 75 7536)

(CSNISO 15705)

(CSN EN ISO 8467)

(CSN EN ISO 9963-1)

(CSN EN 872, CSN 75 7350)

(CSNISO 10523)

(CSNISO 17289, navod firmy WTW)

(CSN 75 7342)

(CSN EN ISO 7027-1)

(CSN 75 7372)

(CSN 75 7340)

(navody firmy Thermo Scientific)

(navody firmy Thermo Scientific)

(navody firmy Thermo Scientific)

(navody firmy Thermo Scientific)

(navody firmy Thermo Scientific)

(navody firmy Thermo Scientific)

(CSN EN ISO 14403-2)

(CSNISO 16265)

(CSN 75 7440)

(CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
(CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
(CSN EN I1SO 9562)

(CSN EN 1484)

(CSN EN ISO 17993)

(CSN EN ISO 9377-2)

(CSN EN ISO 9308-1)

(CSN 75 7835)

(CSN EN ISO 7899-2)

(CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovisté):
() - analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
® - analyzy provedeny pracoviitém Karvina (tf. TéreSkovové 2206, 734 01 Karvina-Mizerov)

Metody v sloupci TYP:

"A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3si nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorka.
Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odb&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty mefeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti ptiblizn€ 95 %, nezohlediuji vlivy odbért vzorki.
Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdéleni,

nezohlediuji vlivy odbért vzork.
V pftipad¢, ze odber neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratot nenese odpovédnost

za tyto informace.
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